
No 水道名 採水日 検査場所 水源の種類 検出値 目標値

2 清水町簡易水道 R6.7.29 清水町簡易水道・原水 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

3 下久屋上簡易水道 R6.7.30 下久屋上簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

4 上久屋簡易水道 R6.7.30 上久屋簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

5 佐山簡易水道 R6.7.30 佐山簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

6 発知簡易水道 R6.7.30 発知簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

7 坊坂簡易水道 R6.7.30 坊坂簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

8 奈良清水簡易水道 R6.7.30 奈良清水簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

9 奈良大倉簡易水道 R6.7.30 奈良大倉簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市硯田町地内第1水源地　 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市薄根町地内　第4水源地　 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市薄根町地内第2水源地 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市硯田町地内第3水源池　84番地 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

第1水源　R17号沿い　トヨナガ東 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

第2水源　田中　R17号沼田バイパス脇 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

第3水源　井土上踏切付近 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

小倉730番地　第4水源 表流水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

第5水源　西石墨角田宅付近 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

12 町田町簡易水道 R6.7.29 町田町簡易水道　原水 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市上川田町地内山の中 表流水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市上川田町地内馬込・中継ポンプ室 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市下川田町地内　滝公民館の裏 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市下川田町地内　中継ポンプ場 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市下川田町地内横子 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市下川田町地内旭 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市下川田町地内前入沢・ダム上 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市屋形原町地内篠尾 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

15 今井町簡易水道 R6.7.29 今井簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市屋形原町地内240番地2　第1水源地 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市屋形原町地内乙901番地　第2水源地 表流水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

17 滝之沢小水道 R6.7.26 滝之沢小水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

18 岩本簡易水道 R6.7.30 岩本簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

19 上野簡易水道 R6.7.30 上野簡易水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

20 中佐山小水道 R6.7.26 中佐山小水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

21 旭小水道 R6.7.26 旭小水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

23 上野小水道 R6.7.26 上野小水道・原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市白沢町高平（仁田沢・松ヶ久保） 表流水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

沼田市白沢町高平（松ヶ久保） 表流水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

利根北部簡易水道（大原第1）   表流水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

利根北部簡易水道（追貝森山） 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

利根北部簡易水道・平川 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

利根北部簡易水道・老神本村 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

利根北部簡易水道・老神 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

利根北部簡易水道・高戸谷 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

利根北部簡易水道・北部 表流水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

26 利根南部簡易水道 利根南部簡易水道　原水 地下水（深井戸） 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

27 平原簡易水道 平原簡易水道　湧水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

28 穴原簡易水道 穴原簡易水道　原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

29 根利簡易水道 根利簡易水道　原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

30 日影南郷簡易水道 日影南郷簡易水道　原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）

31 日向南郷簡易水道 日向南郷簡易水道　原水 湧水 0.000005未満 mg/L 0.000005mg/L以下（暫定）
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